A DIFERENCA ENTRE AS CARACTERISTICAS OBTIDAS EM TESTE E AS OCORRIDAS
NA INSTALACAQ, SAO CONHECIDAS COMO EFEITO SISTEMA, OCORRENDO NA FOR-
MA DE PERDA DE PRESSAD. OS FATORES PARA CALCULO DESTAS PERDAS, VARI-
AM CONFORME O TIPO DE INSTALACAO (CONSULTAR ENGENHARIA PROJELMEC).

EXEMPLOS DE INSTALACOES CORRETAS
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¥ PARA CALCULAR 0 DMMETRO EQUAVALENTE DE DUTOS RETANGULARES DE MESMO ATRITO E CAPACIDADE,
UTUZAR A SEGUINTE FORMULA:  \ /33, 1 » 12
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